
2 Módulos de 370 Wp = 740 Wp

79.8 Vdc Máximo Pico
2 x (1x4 mm2)
Solar

2x16 A
72 Vdc
6 kA

Surger Arrestor
500 Vdc

40 kA

Controlador de Carga Solar
MPPT
40 A - 24 Vdc

106.8 Vdc Máximo Pico
2 x (1xN°12 AWG) THHN/THWN

24 Vdc
2 x (1xN°6 AWG)
Tipo Soldador y/o Extraflexible

2x50 A
72 Vdc
6 kA

Batería LiFePO4
120 Ah C100
25.6 Vdc

Inversor DC/AC
24 VDC/120 VAC 60Hz
1000W

1x20 A
120 VAC
10 kA

3 x N°8 AWG
THHN/THWN

Tablero de Distribución Monofásico 4 Circuitos
Instalaciones Electricas internas

Se debe equipotencializar Neutro y Tierra en Tablero

T N°8 AWG

Gabinete
Metálico

T N°8 AWG

T N°8 AWG

T N°8 AWG

T N°8 AWG

2x40 A
72 Vdc
6 kA

24 Vdc
2 x (1xN°6 AWG)
Tipo Soldador y/o Extraflexible

79.8 Vdc Máximo Pico
2 x (1xN°12 AWG) THHN/THWN

Solar 4mm2 Solar 4mm2

Conector MC4 Hembra

ESQUEMA DE CONEXIONADO DE LOS PANELES SOLARESESQUEMA DE CONEXIÓN SISTEMA FOTOVOLTAICO 

24 Vdc
2 x (1xN°6 AWG)
Tipo Soldador y/o Extraflexible

Conector MC4 Macho

Diodo de conexión
Incluido en el panel

T N°8 AWG

T N°8 AWG

Se debe proteger las instalaciones internas de cada una de las viviendas,
mediante un sistema de Puesta a Tierra consistente en 2 Varillas de Cobre de 5 8"
x 2,40 m de longitud, la cual debe ser conectada mediante Cable de Cobre N° 8
AWG al tablero de distribución. Debe además equipotencializarse con el
conductor Puesto a Tierra de la Acometida (Neutro), dicha conexión será realizada
al interior de la caja para medidor.

Conductor del Electrodo de Puesta a
Tierra:

Cable de Cobre Desnudo N°8 AWG

Conexión con soldadura exotérmica
o conector certificado

Nivel de terreno

Tapa

Cámara de inspección prefabricada,
con paredes en concreto con tapa.

Electrodo de Puesta a Tierra:
Varilla Cobre de 5 8" x 2,40 m

DETALLE DE PUESTA A TIERRA

+
-

T 6AWG

BATERÍA 25.6 Vdc - 120Ah @ C100 

T 6AWG

kWh
Medidor
Prepago

Especificaciones Batería:
- Batería de Litio Ferrofosfato LiFePO4
- 25.6 V - 120 Ah
- 3650 ciclos al 80% D.O.D
- Incluye BMS

Especificaciones Modulos Solares:
- 370 Wp
- Monocristalino
- Eficiencia 19%
- Garantia >20 años

3 x N°8 AWG
THHN/THWN

Caja en
policarbonato

Control de
medidor exterior

2 x N°22 AWG

PANELES SOLARES

CAJA DE CONEXIONES

POSTE GALVANIZADO
3000 mm x 100 mm x 3 mm

GABINETE

TD

CABLE 3 x Nº 12 AWG THHN
PVC Conduit 3/4"

Conector TGC 5/8" x 8 AWG
2 x Varilla Cu-Cu 5/8" x 2,40 m

CIMENTACIÓN

PERFIL FRONTAL INSTALACIÓN VIVIENDA O INFRAESTRUCTURA SOCIAL TIPO RURAL

10°

Distancia aproximada Tubería EMT al interior
para acometida desde Gabinete hasta
Tablero: 3 metros CABLE 3 x Nº 12 AWG THHN

PVC Conduit 3/4"

Cable 2 x 4mm2 Solar

3m

Incluida en el módulo solar

CONVENCIONES

PROPIETARIO:

TIPO DE PROYECTO: 

MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL CAGUÁN

NOMBRE DE INGENIERO DISEÑADOR:

DIRECCION Y TELEFONO :         

Nº MATRICULA PROFESIONAL Y FECHA:  

CONTENIDO PLANO: 

ESCALA : 

FIRMA DE INGENIERO 
DISEÑADOR:

 INGENIERO ELECTRICISTA

PLANO Nº:   1    DE:   5  SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO INDIVIDUAL TIPO 1

 INDICADAS

ELECTRIFICACIÓN RURAL

FECHA: OCTUBRE DE 2020

Dirección y Teléfono:   

_______________________________________________________________

VERSION V1

_______________________________________

_________________

INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES
ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, IPSE

DEPARTAMENTO: CAQUETÁ

JUAN CARLOS NOREÑA VARÓN

CL 205-44712

Carrera 23 N° 75-25, Ed. Bellavista Int 201A  Manizales  - 314 7978166

Calle 99 N° 9A – 54 Torre 3 Piso 14  Edificio 100 Street. Bogotá D.C. - Colombia.
Dirección y Teléfono:   

(57 1) 6397888

Dirección y Teléfono:   
Carrera 23 N° 75-25, Int 201A, Edificio Bellavista, Manizales - Caldas
(57 6) 8962536

EMPRESA DISEÑADORA:
DICOMO Servicios Integrales 

CUADRO DE CARGAS BENEFICIARIOS SISTEMAS SOLARES AISLADOS TIPO 1

de Ingeniería S.A.S

NOMBRE DEL PROYECTO:
P21: Implementación de Soluciones Solares Fotovoltaicas para usuarios en 
la zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.
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DETALLES TABLERO

NOTAS:El tablero será fabricado en lamina de acero tipo "cold  rolled" calibre 18 BWG.
La tornillería será de acero galvanizado o cromado.
El tablero será pintado con pintura electrostática en polvo horneada color gris.
El tablero será de uso interior con  grado de hermeticidad IP 33.

VISTA INTERIOR TABLERO

ϕ= 3/4"

Control de medidor exterior

VISTA EXTERIOR TABLERO

Perforación ϕ= 3/4"

Lámina
preperforadaϕ= 3/4"

Cable comunicación 2x22

Medidor

Neutro
Fase
Tierra

A Tablero de
Distribución

1x20 A VAC
10 kA

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

2x16 A
72 VDC
6 kA

DPS
500 VDC
40 kA

2x40 A
72 VDC
6 kA

2x50 A
72 VDC
6 kA

REGULADOR

INVERSOR

BATERÍA

LATERAL
DERECHA

ACOMETIDA
PANELES

VISTA FRONTAL

Base de
caucho o
patas
autonivelantes

LATERAL
IZQUIERDA

CHAPA
BRISTOL

CHAPA
BRISTOL

MANIJA

0.
15

m

MANIJA
VISOR

VISOR

Base de
caucho o
patas
autonivelantes

Base de caucho o
patas autonivelantes

Tubo EMT 3/4 "

Caja en
policarbonato

Base de
caucho o
patas
autonivelantes

El tablero deberá ser instalado a nivel, el cuál se logrará con las patas atornillables autonivelantes
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TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 4 CIRCUITOS

AutoCAD SHX Text
CONTROLADOR DE CARGA MPPT
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INVERSOR

AutoCAD SHX Text
PANEL(ES) SOLARES FOTOVOLTAICOS

AutoCAD SHX Text
SURGER ARRESTOR
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BANCO DE BATERÍAS

AutoCAD SHX Text
PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA

AutoCAD SHX Text
PUESTA A TIERRA



3 Módulos de 370 Wp = 1110 Wp

119.7 Vdc Máximo Pico
2 x (1x4 mm2)
Solar

2x16 A
150 Vdc
6 kA

Surger Arrestor
500 Vdc

40 kA

Controlador de Carga Solar
MPPT
50 A - 24 Vdc

119.7 Vdc Máximo Pico
2 x (1xN°12 AWG) THHN/THWN

24 Vdc
2 x (1xN°6 AWG)
Tipo Soldador y/o Extraflexible

2x70 A
150 Vdc
6 kA

Batería LiFePO4
200 Ah C100
25.6 Vdc

Inversor DC/AC
24 VDC/120 VAC 60Hz
1500W

1x20 A
120 VAC
10 kA

3 x N°8 AWG
THHN/THWN

Tablero de Distribución Monofásico 4 Circuitos
Instalaciones Electricas internas

Se debe equipotencializar Neutro y Tierra en Tablero

T N°8 AWG

Gabinete
Metálico

T N°8 AWG

T N°8 AWG

T N°8 AWG

T N°8 AWG

2x50 A
150 Vdc
6 kA

24 Vdc
2 x (1xN°6 AWG)
Tipo Soldador y/o Extraflexible

119.7 Vdc Máximo Pico
2 x (1xN°12 AWG) THHN/THWN

Solar 4mm2 Solar 4mm2

Conector MC4 Hembra

ESQUEMA DE CONEXIONADO DE LOS PANELES SOLARESESQUEMA DE CONEXIÓN SISTEMA FOTOVOLTAICO 

24 Vdc
2 x (1xN°6 AWG)
Tipo Soldador y/o Extraflexible

Conector MC4 Macho

Diodo de conexión
Incluido en el panel

T N°8 AWG

T N°8 AWG

Se debe proteger las instalaciones internas de cada una de las viviendas,
mediante un sistema de Puesta a Tierra consistente en 2 Varillas de Cobre de 5 8"
x 2,40 m de longitud, la cual debe ser conectada mediante Cable de Cobre N° 8
AWG al tablero de distribución. Debe además equipotencializarse con el
conductor Puesto a Tierra de la Acometida (Neutro), dicha conexión será realizada
al interior de la caja para medidor.

Conductor del Electrodo de Puesta a
Tierra:

Cable de Cobre Desnudo N°8 AWG

Conexión con soldadura exotérmica
o conector certificado

Nivel de terreno

Tapa

Cámara de inspección prefabricada,
con paredes en concreto con tapa.

Electrodo de Puesta a Tierra:
Varilla Cobre de 5 8" x 2,40 m

DETALLE DE PUESTA A TIERRA

+
-

T 6AWG

BATERÍA 25.6 Vdc - 200Ah @ C100 

T 6AWG

kWh
Medidor
Prepago

Especificaciones Batería:
- Batería de Litio Ferrofosfato LiFePO4
- 25.6 V - 200 Ah
- 3650 ciclos al 80% D.O.D
- Incluye BMS

Especificaciones Modulos Solares:
- 370 Wp
- Monocristalino
- Eficiencia 19%
- Garantia >20 años

3 x N°8 AWG
THHN/THWN

Caja en
policarbonato

Control de
medidor exterior

2 x N°22 AWG

PANELES SOLARES

CAJA DE CONEXIONES

POSTE GALVANIZADO
3000 mm x 100 mm x 3 mm

GABINETE

TD

CABLE 3 x Nº 12 AWG THHN
PVC Conduit 3/4"

Conector TGC 5/8" x 8 AWG
2 x Varilla Cu-Cu 5/8" x 2,40 m

CIMENTACIÓN

PERFIL FRONTAL INSTALACIÓN INFRAESTRUCTURA SOCIAL (INSTITUCIÓN) TIPO RURAL

10°

Distancia aproximada Tubería EMT al interior
para acometida desde Gabinete hasta
Tablero: 3 metros CABLE 3 x Nº 12 AWG THHN

PVC Conduit 3/4"

Cable 2 x 4mm2 Solar

3m

Incluida en el módulo solar

CONVENCIONES

PROPIETARIO:

TIPO DE PROYECTO: 

MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL CAGUÁN

NOMBRE DE INGENIERO DISEÑADOR:

DIRECCION Y TELEFONO :         

Nº MATRICULA PROFESIONAL Y FECHA:  

CONTENIDO PLANO: 

ESCALA : 

FIRMA DE INGENIERO 
DISEÑADOR:

 INGENIERO ELECTRICISTA

PLANO Nº:   2    DE:   5   SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO INDIVIDUAL TIPO 2

 INDICADAS

ELECTRIFICACIÓN RURAL

FECHA: OCTUBRE DE 2020

Dirección y Teléfono:   

_______________________________________________________________

VERSION V1

_______________________________________

_________________

INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES
ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, IPSE

DEPARTAMENTO: CAQUETÁ

JUAN CARLOS NOREÑA VARÓN

CL 205-44712

Carrera 23 N° 75-25, Ed. Bellavista Int 201A  Manizales  - 314 7978166

Calle 99 N° 9A – 54 Torre 3 Piso 14  Edificio 100 Street. Bogotá D.C. - Colombia.
Dirección y Teléfono:   

(57 1) 6397888

Dirección y Teléfono:   
Carrera 23 N° 75-25, Int 201A, Edificio Bellavista, Manizales - Caldas
(57 6) 8962536

EMPRESA DISEÑADORA:
DICOMO Servicios Integrales 

CUADRO DE CARGAS BENEFICIARIOS SISTEMAS SOLARES AISLADOS TIPO 2

de Ingeniería S.A.S

NOMBRE DEL PROYECTO:
P21: Implementación de Soluciones Solares Fotovoltaicas para usuarios en 
la zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.
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DETALLES TABLERO

NOTAS:El tablero será fabricado en lamina de acero tipo "cold  rolled" calibre 18 BWG.
La tornillería será de acero galvanizado o cromado.
El tablero será pintado con pintura electrostática en polvo horneada color gris.
El tablero será de uso interior con  grado de hermeticidad IP 33.

VISTA INTERIOR TABLERO

ϕ= 3/4"

Control de medidor exterior

VISTA EXTERIOR TABLERO

Perforación ϕ= 3/4"

Lámina
preperforadaϕ= 3/4"

Cable comunicación 2x22

Medidor

Neutro
Fase
Tierra

A Tablero de
Distribución

1x20 A VAC
10 kA

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

2x16 A
72 VDC
6 kA

DPS
500 VDC
40 kA

2x50 A
72 VDC
6 kA

2x70 A
72 VDC
6 kA

REGULADOR

INVERSOR

BATERÍA

LATERAL
DERECHA

ACOMETIDA
PANELES

VISTA FRONTAL

Base de
caucho o
patas
autonivelantes

LATERAL
IZQUIERDA

CHAPA
BRISTOL

CHAPA
BRISTOL

MANIJA

0.
15

m

MANIJA
VISOR

VISOR

Base de
caucho o
patas
autonivelantes

Base de caucho o
patas autonivelantes

Tubo EMT 3/4 "

Caja en
policarbonato

Base de
caucho o
patas
autonivelantes

El tablero deberá ser instalado a nivel, el cuál se logrará con las patas atornillables autonivelantes

AutoCAD SHX Text
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 4 CIRCUITOS
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CONTROLADOR DE CARGA MPPT
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INVERSOR
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PANEL(ES) SOLARES FOTOVOLTAICOS
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SURGER ARRESTOR
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BANCO DE BATERÍAS

AutoCAD SHX Text
PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA

AutoCAD SHX Text
PUESTA A TIERRA



Cable Cu
3 x N° 8 AWG

Tubo EMT
φ = 1 "

Viene de Gabinete
de Equipos

Va hacia Tablero
de distribución
internas

CONVENCIONES

Canalización por Pared Tubería EMT 12"

Conductor de Control Iluminación (Mismo Color de Fase)

Conductor de Fase

Canalización Tubería EMT 12"

Conductor de Puesta a Tierra (Desnudo o Verde)

Conductor Neutro (Color Blanco)

Tomacorriente Doble PT 120 V

Interruptor Sencillo

Indicación de Control Iluminación

Tablero de Distribución Normal#
TN

Roseta (Plafón) en techo, para bombilla ahorradora

NOTAS GENERALES
1. Las canalizaciones eléctricas no especificadas son en Tubo EMT con un

diámetro f = 12".
2. Todas las canalizaciones y cajas metálicas deben quedar Puestas a Tierra.
3. Todas las salidas no especificadas van en caja 4800, i.e. 2"x4", a

excepción de las salidas para iluminación serán en caja 4"x4", u
octogonales. Todas las cajas deben ir Puestas a Tierra.

4. Los Conductores no especificados son de Cobre con Sección Transversal
3,30 mm^2 (Nº 12 AWG), recubrimiento THHN, Temperatura nominal de
60ºC y deben ir debidamente canalizados. Ver también Nota 5.

5. El código de colores a emplear es: a) Todo conductor de NEUTRO será
color BLANCO o identificarse con cinta del mismo color, b) Todo conductor
de PUESTA A TIERRA será color VERDE o identificarse con cinta del
mismo color, d) En sistemas monofásicos el color de Fase será NEGRO.

6. Las alturas de cada salida, serán tomadas a centro de la misma, se
describen a continuación y corresponden a alturas sobre piso o mesón
terminado:
· Tomacorrientes uso general: h = 0,30 m.
· Tomacorrientes en cocina: h = 0,95 m.
· Tableros de Distribución: h = 1,50 m.
· Interruptores: h = 1,10 m

10.Los interruptores se deben instalar de tal modo que se encienda la luz al
pulsar hacia arriba, cuando están dispuestos de manera vertical.

11.Los planos están diseñados de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana
NTC 2050 y el Reglamento Técnico de Instalaciones Elécticas RETIE.

12.Se debe cumplir con las Normas de Construcción del Operador de Red
Local.

Viene de Módulos Solares
Cable THHN/THWN 3 x N° 12 AWG

Tubería PVC φ=3/4"

TN
1
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Cable THHN/THWN 3 x N° 8 AWG
Tubería EMT φ=1"

N1 - C1 N1 - C1

N1 - C1 N1 - C1

N1 - C1 N1 - C1

N
1-C

4

N
1-

C
4

N1-C2

N1-C2

1 x 20 A, 120 V
Icc = 10 kA

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

3 x N
º 8 AW

G

kWh
1ϕ- 5(60) A

Prepago

Bornera de salida Invesor DC/AC SSFV
Cable 3 x N° 8 AWG

Barraje Tablero de Distribución

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

3 x N
º 12 AW

G

1 x 20 A, 120 V
Icc = 10 kA

Salidas Alum
brado

XX

XX

XX
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XX

XX
XX

3 x N
º 12 AW

G

1 x 20 A, 120 V
Icc = 10 kA

Salidas
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Icc = 10 kA
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Licuadora

ESQUEMA ESTANDAR INSTALACIONES INTERNAS TIPO 2

TN
1

N1 - C1

N1 - C1 N1 - C1

N1 - C1

N
1-C

3

N
1-C

4

N1-C2

N1-C21 x 20 A, 120 V
Icc = 10 kA

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

3 x N
º 8 AW

G

kWh
1ϕ- 5(60) A

Prepago

Bornera de salida Invesor DC/AC SSFV
Cable 3 x N° 8 AWG

Barraje Tablero de Distribución

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

3 x N
º 12 AW

G

1 x 20 A, 120 V
Icc = 10 kA

Salidas Alum
brado
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XX
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3 x N
º 12 AW

G

1 x 20 A, 120 V
Icc = 10 kA
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1 x 20 A, 120 V
Icc = 10 kA

Salida TV y
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Cable THHN/THWN 3 x N° 8 AWG
Tubería EMT φ=1"

ESQUEMA ESTANDAR INSTALACIONES INTERNAS TIPO 1

Viene de Módulos Solares
Cable THHN/THWN 3 x N° 12 AWG

Tubería PVC φ=3/4"

PROPIETARIO:

TIPO DE PROYECTO: 

MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL CAGUÁN

NOMBRE DE INGENIERO DISEÑADOR:

DIRECCION Y TELEFONO :         

Nº MATRICULA PROFESIONAL Y FECHA:  

CONTENIDO PLANO: 

ESCALA : 

FIRMA DE INGENIERO 
DISEÑADOR:

 INGENIERO ELECTRICISTA

PLANO Nº:   3    DE:   5   DIAGRAMA UNIFILAR Y PLANO DE PLANTA SALIDAS ELÉCTRICAS

 INDICADAS

ELECTRIFICACIÓN RURAL

FECHA: OCTUBRE DE 2020

Dirección y Teléfono:   

_______________________________________________________________

VERSION V1

_______________________________________

_________________

INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES
ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, IPSE

DEPARTAMENTO: CAQUETÁ

JUAN CARLOS NOREÑA VARÓN

CL 205-44712

Carrera 23 N° 75-25, Ed. Bellavista Int 201A  Manizales  - 314 7978166

Calle 99 N° 9A – 54 Torre 3 Piso 14  Edificio 100 Street. Bogotá D.C. - Colombia.
Dirección y Teléfono:   

(57 1) 6397888

Dirección y Teléfono:   
Carrera 23 N° 75-25, Int 201A, Edificio Bellavista, Manizales - Caldas
(57 6) 8962536

EMPRESA DISEÑADORA:
DICOMO Servicios Integrales 

CUADRO DE CARGAS BENEFICIARIOS SISTEMAS SOLARES AISLADOS TIPO 1

de Ingeniería S.A.S

NOMBRE DEL PROYECTO:
P21: Implementación de Soluciones Solares Fotovoltaicas para usuarios en 
la zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

SISTEMAS TIPO 1 Y 2

DETALLE ACOMETIDA

CUADRO DE CARGAS BENEFICIARIOS SISTEMAS SOLARES AISLADOS TIPO 2



DETALLE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA PANELES SOLARES

ESTRUCTURA DE SOPORTE
PARA 2 PANELES SOLARES

ESTRUCTURA DE SOPORTE
PARA 3 PANELES SOLARES

3.
00

SISTEMA SOLAR - ALZADO GENERAL
ESC____1:20
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Ver detalle de
cimentación
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DETALLE DE CIMENTACIÓN TIPO 1 (2 PANELES SOLARES)

ESC____1:10

PLATINA 200x200x10mm

.3
2

ANCLAJE PREINSTALADO
1/2'' ROSCADO ASTM A36

PROF. 30cm

.7
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30 30140

30
30

14
0

PLATINA 200x200x10mm

DETALLE DE PLATINA DE ANCLAJE 200x200x10mm
ESC____1:5

A

D

B

CUADRO DE
GANCHOS A 90º

3/8"

1/2"

5/8"

3/4"

7/8"

1"

BARRA A (cm)

1-1/4"

15

15

20

25

27

30

38

B (cm)

5

6

8

9

11

12

20

A+B (cm)

20

21

28

34

38

42

58

D=6db PARA Nº2 (Ø1/4")-Nº8 (Ø1")
D=8db PARA Nº9 (Ø1-1/8") -Nº11 (Ø1-3/8")

CUADRO DE
GANCHOS A

180º
A (cm) B (cm) A+B (cm)

6

6

7

8

9

10

13

11

14

18

21

25

28

46

17

20

25

29

34

38

59

D

A

B

Longitud de desarrollo y traslapos para
empalmes clase B como se indica en C.12.2.2

de la NSR-10

- LA PROFUNDIDAD DE DESPLANTE DE TODOS LOS PEDESTALES, DEBEN SER MINIMO 1 METRO
DESDE EL NIVEL DE SUELO NATURAL..

- EN CASO DE ENCONTRAR MATERIAL ORGANICO A 1 METRO DE PROFUNDIDAD, SE DEBE AUMENTAR
LA PROFUNDIDAD HASTA ENCONTRAR SUELO ADECUADO PARA LA CIMENTACIÓN.

- MATERIALES

- CONCRETO: 3000 PSI

- ACERO: 4200 MPA

- SE ELEVA EL PEDESTAL 10 CM SOBRE EL SUELO, PARA PROTEGER A PLACA DEL AGUA

NIVEL DEL SUELO

VAR # 3 @ 0.17 m

.0
5

.3
0

.7
0

.1
0

.30

1.
00

.55

.070.070

E # 3 @ 0.10 m

4 VAR # 4

#3 @ 0.10 L=0.80m

0.1

0.15

0.
15

0.1

4#4 CORRIDA

.3
0

.30

.075

.0
75

.1
5

.10

.9
5

.40
#3 @ 0.17 L=0.70m

4 
# 

4 
@

 L
=1

.0
5m

DETALLE DE CIMENTACIÓN TIPO 2 (3 PANELES SOLARES)

ESC____1:10

PLATINA 200x200x10mm

.3
2

ANCLAJE PREINSTALADO
1/2'' ROSCADO ASTM A36

PROF. 30cm

.7
5

.75

PROPIETARIO:

TIPO DE PROYECTO: 

MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL CAGUÁN

NOMBRE DE INGENIERO DISEÑADOR:

DIRECCION Y TELEFONO :         

Nº MATRICULA PROFESIONAL:

CONTENIDO PLANO: 

ESCALA : 

FIRMA DE INGENIERO 
DISEÑADOR:

 INGENIERO CIVIL ESTRUCTURAL

PLANO Nº:   4    DE:   5   CIMENTACIÓN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO INDIVIDUAL

 INDICADAS

ELECTRIFICACIÓN RURAL

FECHA: OCTUBRE DE 2020

Dirección y Teléfono:   

_______________________________________________________________

VERSION V1

_______________________________________

_________________

INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES
ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, IPSE

DEPARTAMENTO: CAQUETÁ

LUIS FERNANDO CABALLERO CASTRO

17202-371892 CLD

Carrera 23 N° 75-25, Ed. Bellavista Int 201A  Manizales  - 301 2749356

Calle 99 N° 9A – 54 Torre 3 Piso 14  Edificio 100 Street. Bogotá D.C. - Colombia.
Dirección y Teléfono:   

(57 1) 6397888

Dirección y Teléfono:   
Carrera 23 N° 75-25, Int 201A, Edificio Bellavista, Manizales - Caldas
(57 6) 8962536

EMPRESA DISEÑADORA:
DICOMO Servicios Integrales 
de Ingeniería S.A.S

NOMBRE DEL PROYECTO:
P21: Implementación de Soluciones Solares Fotovoltaicas para usuarios en 
la zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

Y DETALLE ESTRUCTURA DE SOPORTE PANELES SOLARES



CANDILEJAS

LA ESTRELLA

EL CAMUYA

LAS DAMAS

HONDURAS

EL SINAI

LA NOVIA CELESTIAL

BETANIA

CANDILEJAS SUDOESTE

GIBRALTAR

EL GUAYABO

LA PALMA

CANDILEJAS NORESTE 1

CANDILEJAS NORESTE

VILLALOBOS

EL RETIRO

EL PROGRESO

LAS PERLAS

LA MUSICA

LA NUTRIA

LA GRANADA

ARENOSO

CAMPO BELLO

MIROLINDO

EL DARIEN

LUZ GRANDE

ALTO SAN LORENZO

POSETAS

PALMICHALES 2

SIBERIA

LA REFORMA

VENEZUELA

EL PESCADOR

ALTO PUENTE GUAMO

TROCHA AL LLANO

PUERTO AMOR

SINCELEJO

LA PRADERA

SOTARA

VERACRUZ

LA BAJA CONSULTA

EL PESCADO

BALCONES

RESGUARDO INDIGENA ALTAMIRA

MANDALAY

MEDIA ARGELIA

EL PLUMERO

JERUSALEN

PALERMITO

EL SILENCIO

ALTO QUEBRADON

LAS LAJAS

NUEVO PALMICHALES

PERLAS BAJO PATO

SANTA ROSA

YARUMALES

LA ESMERALDA

EL DIVISO

LAS MORRAS

LA MEDIA

CABILDO INDIGENA ALTAMIRA

ALTA GUADUALOSA

PALMICHALES

EL DIGEN

LA GAITANA

MEDIO AVANCE

PENSILVANIA

LAS GAVIOTAS

LAS VIOLETAS

LOS PINOS

ISLA GRANDE

CARBONAL

LOS LIRIOS

LAURELES

LUZ CHIQUITA MEDIA

EL PORVENIR

ALTO AVANCE

SANTO DOMINGO MEDIO

LA PORCELANA

ALTO ARENOSO

LUZ GRANDE LOS ANGELES

CIRCASIA

LA CABAÑA

LA DANTA

LA BARRIALOSA

SANTA MARTA

BELGICA

SANTO DOMINGO ALTO

PUENTE GUAMO

LA URRACA

CEIBAS ARRIBA

LA TOLDA

LA CIENAGA

SAN VENANCIO

NUEVO HORIZONTE

LA ARGENTINA

CASAS GRANDES

ALTA ARGELIA

ALTA CONSULTA

LA CAMPANA

ALTO PALERMO

PALESTINA

GUADUALOSA DIAMANTE

LAS VEGAS BAJO PATO

EL CAIMAN

EL CAFETO

EL REFLEJO

ALTO CACAO

TRONCALES

EL DIAMANTE 2

EL SALADO

BAJO PALERMO

PRIMAVERA CARRUSEL

FILOLARGO

LAS MESAS

PALMICHALES (TRES ESQUINAS)

PALERMITO (BETANIA)

LAS CEIBAS

LAS PALMERAS

LA ILUSION

GUACAMAYAS

GUAMALITO Y BAJO PLUMERO

EL BORUGO

LA NUEVA ETAPA

PARCELACION EL LIBANO

CAMPO HERMOSO

TRES ESQUINAS

EL YARI

VISTA HERMOSA

YAGUARA II

SAN JOSE DE CAQUETANIA

EL TRIUNFO

GETSEMANI

PARQUE TINIGUA

EL TAPIR

SAN MARTIN

EL JORDAN

TOPACIO

ATLANTIDA

EL TRIUNFO

PARQUE TINIGUA

PALESTINA

EL RUBI

LA CATALINA

LA VICTORIA

LA BATALLA

EL EDEN DEL TIGRE

EL CRISTAL

LA CACHIVERA

CAÑO INDIO

VILLA RODAS

CAÑO

LA DORADA

LA ESMERALDA

ALTO RAUDAL

LA NUTRIA

AGUAZUL

LAURELES

BAJO LOSADA

PARAISO

EL TIGRE

LA VIUDA CALIFORNIA

EL MORICHAL

EL DIAMANTE

LOS ALPES

ALTO MORROCOY

EL RETIRO

LA SIERRA

EL BILLAR

LA CONSOLATA

JORDANIA

PORVENIR

NAPOLES

ALTAMIRA

BRASILIA
LA CABAÑA

EL LIMONAR

BRISAS DEL LOSADA

LA ESPERANZA

EL CARMEN

LA SAMARIA

SAN JOSE

AIRES DEL META

LOS POZOS

PALOMAS

PLAYA RICA

LOS ANDES

LOS ALPES

AGUA BONITA

EL COCLY

LA ESPERANZA

PUERTO LOSADA

ALTO JARDIN

VILLA CARMONA

LAS DELICIAS

TRES CHORROS

EL VERGEL

BRISAS DEL GUAYABERO

CAÑO AZUL

EL VERGEL

LOS NARANJOS

AIRES DEL PERDIDO

LAS NIEVES

LA MACHACA

POSETAS

CAÑO MONO

BRISAS DE LA TUNIA

CAÑO GRINGO MEDIO

FLOR DE MAYO

CAÑO LIMON

LA FLORIDA

VILLA RICA

LAS DELICIAS

AGUAS CLARAS

EL PAUJIL

PEÑA ROJA

POTRAS QUEBRADON

PIÑALITO

PALENQUE

ALTO LOSADA

LA LAGUNA

PUERTO LLANO

SANTA TERESA

BOCANA POSETAS

LA CRISTALINA

EL CONDOR

LA UNION

LA ARGENTINA

LOS ANDES

PARAISO DEL LOSADA

LAS MALVINAS

BAJO RAUDAL

GUASIMO

LAS MARIMBAS 2

EL PALMAR

LA UNION

LOS MEDIOS

LAS AMERICAS

CAMPO HERMOSO

UNION MACARENA

EL LIBANO

ALTO VILLANUEVA

LAS MARIMBAS

LA CABAÑA 2

PRIMAVERA DEL LOSADA

EL TURPIAL

EL DIJEN

GUADUAS

MEDIO POSETAS

LA AURORA

LA BOCANA DEL PERDIDO

CAIMAN DEL LOSADA

LOS PINOS

LAURELES ALTO
SELVA BAJO LOSADA

BOCANA CAÑO GRINGO

BAJO VILLANUEVA

BRISAS DEL LOSADA

SAN JUAN DE LOSADA

EL ORIENTE

VILLA DEL RIO

EL CASTILLO

EL CENTRO

PALMERAS

LA INDEPENDENCIA

PAILAS

ALTO GUADUAS

LAS VEGAS

SAN ANTONIO BAJO

SANTA ELENA DEL YAMU

BUENOS AIRES

LA ESMERALDA

LA ESMERALDA

7561107

1618782

4967495

4726752

4729163

47860771526118

6404592

6681153

6803832

7707530

17775601

17701126

36295346

96360959

17775505

26649810

17774692

40780238

40693113

40690096

12075055

17774526 40692316

40693060

12205131

79054917

36304185

76298008

36350050

34605534

40690814

26645809

18111131

40691809

17645212

51633299

17645543

96330468

26649991

18186810

40690780

26649033

38015274

1777495555177561

17774721

17709496

59121266

36156289

96353956

13079619

17702737

26648929

1116808552

1117839278

1117810995

1079185904

1006527434

1110547589

47857241526343

7709045

55144315

40691490

17672090

17673951

17773540

17673025

12271253

17640583

40692352

83035077

40691619

40691191

30520285

17674905

12233999

17773114

26649376 17674597

40692747

17674991

26634817

36177554

76297728

76298898

17774456

40692432

76298087

25732782

7634379317774905

17773334

40691304 40692059

17773487

51779508

25730517

25560065

76298263

17775044

17774561

79403675
17672036

17775214

96355950

91012199

30517876

96352844

36176468

17673997

30520028

96330468

96361870

36303954

96330468

96360874

96331160

12255351

30519284

96360750

4069292840626698

116913235

117542608

117808975

1117805954

1117818992

1117866165

1118027999

1117812604

1117814635

1119210138

1075321562

1013612421

1133149117

1117822042

1117839069

1007069678

1075268812

11178204961117814224

1117808475

1117809269

1151452976

1117813910

1117813581

11494687831151452989

1117813918

1117816124

11178142471117814938

1117814638

1079388614

1117822813
1117813580

100337309411178190491117811784

1006529818

1117807957

1117826951

111780876510075864031117809604

1117839329

11178190311117810754
1117811789

1117816117

1117827176

1002848342

1121833398

1115950280

1117521251

1089905728

1117818062

1006404145

1117809706

1012452497

1116916724

1006418476

1006419685

1117813285

1117522097

1116922181

1118370320

1117812343

1083865465

1124216066

1083865464

1006504619

1117826646

1010093039
1117490426

1117821255

1117822849

1026137427

1115943919

1117812664

1120503085

1115941133

1117490274

1115790724

1006404097

1006484719

1006529713

1006518813

1119213070

1079508435

1117545831

1117485743

1133149761

LA TUNIA

CIUDAD YARI

CANDILEJAS

LA ESTRELLA

EL CAMUYA

ZONA DE RESERVA

LAS DAMAS

TOSCANA

LA PAZ

HONDURAS

EL SINAI

ROVIRA

LA NOVIA CELESTIAL

BALSILLAS

BETANIA

CANDILEJAS SUDOESTE

PUEBLITOS

GIBRALTAR

EL GUAYABO

LUCITANIA

LA PALMA

CANDILEJAS NORESTE 1

CANDILEJAS NORESTE

VILLALOBOS

EL RETIRO

EL PROGRESO

LAS PERLAS

SAN JORGE

LA MUSICA

LA NUTRIA

LA GRANADA

ARENOSO

CAMPO BELLO

MIROLINDO

EL DARIEN

EL VENADO

LUZ GRANDE

ALTO SAN LORENZO

LA ESPERANZA

POSETAS

PALMICHALES 2

SIBERIA

LA REFORMA

VENEZUELA

EL PESCADOR

LOS LIBERTADORES

ALTO PUENTE GUAMO

TROCHA AL LLANO

PUERTO AMOR

CRISTO REY

SINCELEJO

LA PRADERA

SOTARA

VERACRUZ

LA BAJA CONSULTA

EL PESCADO

BALCONES

RESGUARDO INDIGENA ALTAMIRA

MANDALAY

MEDIA ARGELIA

EL PLUMERO

JERUSALEN

PALERMITO

EL SILENCIO

ALTO QUEBRADON

LAS LAJAS

NUEVO PALMICHALES

PERLAS BAJO PATO

LA UNION

SANTA ROSA

YARUMALES

LA ESMERALDA

LA ABEJA

EL DIVISO

LAS MORRAS

LA MEDIA

CABILDO INDIGENA ALTAMIRA

ALTA GUADUALOSA

PALMICHALES

EL DIGEN

LA GAITANA

MEDIO AVANCE

PENSILVANIA

LAS GAVIOTAS

LAS VIOLETAS

LOS PINOS

ISLA GRANDE

CARBONAL

EL OSO

LOS LIRIOS

LAURELES

LUZ CHIQUITA MEDIA

CHORRERAS

EL PORVENIR

ALTO AVANCE

SANTO DOMINGO MEDIO

LA PORCELANA

ALTO ARENOSO

LUZ GRANDE LOS ANGELES

CIRCASIA

LA CABAÑA

LA DANTA

LA BARRIALOSA

SANTA MARTA

BELGICA

LOS ANDES

SANTO DOMINGO ALTO

PUENTE GUAMO

LA URRACA

CEIBAS ARRIBA

LA TOLDA

LA CIENAGA

SAN VENANCIO

NUEVO HORIZONTE

LA ARGENTINA

CASAS GRANDES

GUAYABAL

ALTA ARGELIA

ALTA CONSULTA

LA CAMPANA

ALTO PALERMO

PALESTINA

GUADUALOSA DIAMANTE

LAS VEGAS BAJO PATO

EL CAIMAN

EL CAFETO

EL ROBLE

NEGRITOS

EL REFLEJO

ALTO CACAO

TRONCALES

EL DIAMANTE 2

ARAUCA

EL SALADO

BAJO PALERMO

PRIMAVERA CARRUSEL

FILOLARGO

LAS MESAS

PALMICHALES (TRES ESQUINAS)

PALERMITO (BETANIA)

LAS CEIBAS

LAS PALMERAS

LA ILUSION

GUACAMAYAS

MIRAVALLES

GUAMALITO Y BAJO PLUMERO

EL BORUGO

LA NUEVA ETAPA

PARCELACION EL LIBANO

CAMPO HERMOSO

TRES ESQUINAS

EL YARI

VISTA HERMOSA

YAGUARA II

SAN JOSE DE CAQUETANIA

EL TRIUNFO

GETSEMANI

PARQUE TINIGUA

EL TAPIR

SAN MARTIN

EL JORDAN

TOPACIO

ATLANTIDA

EL TRIUNFO

PARQUE TINIGUA

PALESTINA

EL RUBI

LA CATALINA

LA VICTORIA

LA BATALLA

EL EDEN DEL TIGRE

EL CRISTAL

LA CACHIVERA

CAÑO INDIO

VILLA RODAS

CAÑO

LA DORADA

LA ESMERALDA

ALTO RAUDAL

LA NUTRIA

AGUAZUL

LAURELES

BAJO LOSADA

PARAISO

EL TIGRE

LA VIUDA CALIFORNIA

EL MORICHAL

EL DIAMANTE

LOS ALPES

ALTO MORROCOY

EL RETIRO

LA SIERRA

EL BILLAR

LA CONSOLATA

JORDANIA

PORVENIR

NAPOLES

ALTAMIRA

BRASILIA
LA CABAÑA

EL LIMONAR

BRISAS DEL LOSADA

LA ESPERANZA

EL CARMEN

LA SAMARIA

SAN JOSE

AIRES DEL META

LOS POZOS

PALOMAS

PLAYA RICA

LOS ANDES

LOS ALPES

AGUA BONITA

EL COCLY

LA ESPERANZA

PUERTO LOSADA

ALTO JARDIN

VILLA CARMONA

LAS DELICIAS

TRES CHORROS

EL VERGEL

BRISAS DEL GUAYABERO

CAÑO AZUL

EL VERGEL

LOS NARANJOS

AIRES DEL PERDIDO

LAS NIEVES

LA MACHACA

POSETAS

CAÑO MONO

BRISAS DE LA TUNIA

CAÑO GRINGO MEDIO

FLOR DE MAYO

CAÑO LIMON

LA FLORIDA

VILLA RICA

LAS DELICIAS

AGUAS CLARAS

EL PAUJIL

PEÑA ROJA

POTRAS QUEBRADON

PIÑALITO

PALENQUE

ALTO LOSADA

LA LAGUNA

PUERTO LLANO

SANTA TERESA

BOCANA POSETAS

LA CRISTALINA

EL CONDOR

LA UNION

LA ARGENTINA

LOS ANDES

PARAISO DEL LOSADA

LAS MALVINAS

BAJO RAUDAL

GUASIMO

LAS MARIMBAS 2

EL PALMAR

LA UNION

LOS MEDIOS

LAS AMERICAS

CAMPO HERMOSO

UNION MACARENA

EL LIBANO

ALTO VILLANUEVA

LAS MARIMBAS

LA CABAÑA 2

PRIMAVERA DEL LOSADA

EL TURPIAL

EL DIJEN

GUADUAS

MEDIO POSETAS

LA AURORA

LA BOCANA DEL PERDIDO

CAIMAN DEL LOSADA

LOS PINOS

LAURELES ALTO
SELVA BAJO LOSADA

BOCANA CAÑO GRINGO

BAJO VILLANUEVA

BRISAS DEL LOSADA

SAN JUAN DE LOSADA

EL ORIENTE

VILLA DEL RIO

EL CASTILLO

EL CENTRO

PALMERAS

LA INDEPENDENCIA

PAILAS

ALTO GUADUAS

LAS VEGAS

SAN ANTONIO BAJO

SANTA ELENA DEL YAMU

BUENOS AIRES

LA ESMERALDA

LA ESMERALDA

7561107

1618782

4967495

4726752

4729163

47860771526118

6404592

6681153

6803832

7707530

17775601

17701126

36295346

96360959

17775505

26649810

17774692

40780238

40693113

40690096

12075055

17774526 40692316

40693060

12205131

79054917

36304185

76298008

36350050

34605534

40690814

26645809

18111131

40691809

17645212

51633299

17645543

96330468

26649991

18186810

40690780

26649033

38015274

1777495555177561

17774721

17709496

59121266

36156289

96353956

13079619

17702737

26648929

1116808552

1117839278

1117810995

1079185904

1006527434

1110547589

47857241526343

7709045

55144315

40691490

17672090

17673951

17773540

17673025

12271253

17640583

40692352

83035077

40691619

40691191

30520285

17674905

12233999

17773114

26649376 17674597

40692747

17674991

26634817

36177554

76297728

76298898

17774456

40692432

76298087

25732782

7634379317774905

17773334

40691304 40692059

17773487

51779508

25730517

25560065

76298263

17775044

17774561

79403675
17672036

17775214

96355950

91012199

30517876

96352844

36176468

17673997

30520028

96330468

96361870

36303954

96330468

96360874

96331160

12255351

30519284

96360750

4069292840626698

116913235

117542608

117808975

1117805954

1117818992

1117866165

1118027999

1117812604

1117814635

1119210138

1075321562

1013612421

1133149117

1117822042

1117839069

1007069678

1075268812

11178204961117814224

1117808475

1117809269

1151452976

1117813910

1117813581

11494687831151452989

1117813918

1117816124

1117814247
1117814938

1117814638

1079388614

1117822813
1117813580

100337309411178190491117811784

1006529818

1117807957

1117826951

111780876510075864031117809604

1117839329

11178190311117810754
1117811789

1117816117

1117827176

1002848342

1121833398

1115950280

1117521251

1089905728

1117818062

1006404145

1117809706

1012452497

1116916724

1006418476

1006419685

1117813285

1117522097

1116922181

1118370320

1117812343

1083865465

1124216066

1083865464

1006504619

1117826646

1010093039
1117490426

1117821255

1117822849

1026137427

1115943919

1117812664

1120503085

1115941133

1117490274

1115790724

1006404097

1006484719

1006529713

1006518813

1119213070

1079508435

1117545831

1117485743

1133149761

PROPIETARIO:

TIPO DE PROYECTO: 

MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL CAGUÁN

CONTENIDO PLANO: 

ESCALA : 

FIRMA DE INGENIERO 
DISEÑADOR:

PLANO Nº:   5    DE:   5   LOCALIZACIÓN DE USUARIOS

 INDICADAS

ELECTRIFICACIÓN RURAL

FECHA: OCTUBRE DE 2020

Dirección y Teléfono:   

VERSION V1

INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES
ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS, IPSE

DEPARTAMENTO: CAQUETÁ

Calle 99 N° 9A – 54 Torre 3 Piso 14  Edificio 100 Street. Bogotá D.C. - Colombia.
Dirección y Teléfono:   Dirección y Teléfono:   
Carrera 23 N° 75-25, Int 201A, Edificio Bellavista, Manizales - Caldas

EMPRESA DISEÑADORA:
DICOMO Servicios Integrales 
de Ingeniería S.A.S

NOMBRE DEL PROYECTO:
P21: Implementación de Soluciones Solares Fotovoltaicas para usuarios en 
la zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.

UBICACIÓN DE LAS VEREDAS EN EL MUNICIPIO

MUNICIPIO DE
SAN VICENTE
DEL CAGUÁN
CAQUETÁ

NOMBRE DE INGENIERO DISEÑADOR:

DIRECCION Y TELEFONO :         

Nº MATRICULA PROFESIONAL Y FECHA:  

_______________________________________________________________

_______________________________________

_________________

JUAN CARLOS NOREÑA VARÓN

CL 205-44712

Carrera 23 N° 75-25, Ed. Bellavista Int 201A  Manizales  - 314 7978166

(57 1) 6397888 (57 6) 8962536
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